
SC-20  Sterownik kolektora słonecznego

Sposób działania

Regulator załączy pompę kolektora dopiero po nagrzaniu się czynnika czyli po osiągnięciu niezbędnej

różnicy pomiędzy temperaturą zasobnika i kolektora [T2-T1] Drugie wyjście w zależności od własnego
systemu grzewczego kontroluje temperaturę zasobnika [T1] załącza dodatkowe urządzenia:
- w funkcji ochrony zasobnika przed zamarzaniem regulator załączy dodatkowe źródło ciepła gdy

temperatura spadnie poniżej ustalonej np 5°C,
- w funkcji ochrony zasobnika przed przegrzaniem regulator wyłączy pompę kolektora i załączy pompę 
cyrkulacyjną lub zawór gdy temperatura na zasobniku wzrośnie do np 85°C,

- w funkcji sterownia pompą C W U regulator będzie załączał pompę, po 


